
ISTITUTO TECNICO STATALE l/B. CHIMIRRI" SETTORE TECNOLOGICO 
,., ~l~~" 

." - - _INDIRIZZI: CHIMICA, MATERIAU EBIOTECNOLOGIE - SISTEMA MODA l. 
! ~~. VIA OOMENI(O ROMEO, 15 88100 CATANZARO tl 

~ III: TEl 0961/701331- FAX 0961/725600 ~ 


., C. F - 80003880798 C M.: ClTEOlOOOD SITO WE6: Yi'Y(III IUschtm.rn goy.il 


~\., ,,": r;":~ INDIRIZZO E · MAJ~: ateO lOOOd@HW\J1ione it lNDIRIUO PEC: Clte01OOOd@pec. isll'Ulion~.It 

• ' ''.~ ,' • ;~< 

Pro!. N.~r.l.o/"'3~­

Catanzaro, 1"_05- ~6 


Ai DOCENTI 
AI DSGA 

Agli STUDENTI 
Alle FAMIGLIE 

AI Personale A T A 

Al Sito WEB: http://www.itaschiflÙrri.gov.itJ 

Oggetto: Chiusura porte antincendio/tagliafuoco interne. 

Per migliorare i livelli di sicurezza all'interno del plesso scolastico, visto l'elevato numero 
di occupanti tra alunni e personale scolastico, si ricorda che hai sensi dei: 

v' testo unico sLllla sicurezza TU 8112008; 


v' D.M. 30 novembre 1983 "Termini e defini=ioni di pre1'en=ionc incendi ": 


v' D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edili zia scolastica: 

v' Decreto del Ministro dell'interno del lO marzo 1998 "Crilai generali di sicur~==a 

antincendio e per ht geso'one dell'emergenza nei luoghi di lavoro ": 

le porte antincendioitagliafuoco per svolgere correttamente la loro funzione di isolare in 
comparti separati i diversi ambienti scolastici devono risultare libere e accessibili in 
qualsiasi momento ma soprattutto sempre chiuse. 
Inoltre il vano scala interno è stato progettato come scala proterta, questo vuoI dire che per 
il tempo in cui si sviluppa l' incendio, è in grado di assolvere al proprio compito, cioè di 
impedire che sia presa dalle fiamme e dai fumi presenti in una qualsiasi parte dell'edificio, 
solamente se tutte le porte REI di piano risulteranno chiuse. 
Dunque è importante rico rdarsi che le porte tagliafuoco non vanno bloccate aperte, al 
fine di facilitare l'esodo degli occupanti, in quanto così facendo durante gli incendi si 
fàvorirebbe l'invasione dei fumi e delle fiamme, ostacolando o impedendo la fuga delle 
persone presenti ai piani sovrastanti al piano dove si è sviluppato l'incendio. 
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